
Instrukcja obsługi
Próżniowy kolektor rurowy CRK-12

Wo l f  Te c h n i k a  G r z e w c z a  S p .  z  o . o .  I n t e r n e t :  w w w. w o l f - p o l s k a . p l ;  e - m a i l :  w o l f @ w o l f - p o l s k a . p l
Wa r s z a w a  0 4 - 0 2 8 ;  A l .  S t a n ó w  Z j e d n o c z o n y c h  6 1  A ;  Te l .  2 2  5 1 6 2 0 6 0 ;   F a x  2 2  5 1 6 2 0 6 1

30 62 295 06/08           PL



30 62 295_0608

Wytyczne bezpieczeństwa

Uwaga: 
Prosimy starannie zapoznać się z wytycznymi 
bezpieczeństwa, żeby wyeliminować zagrożenie 
dla obsługi i/lub uszkodzenia urządzenia.

•  W przypadku zagrożenia wyłączyć system solarny z 
napięcia.

•   Montaż, pierwsze uruchomienie, obsługa i naprawy 
muszą być wykonywane przez odpowiednio wykwa-
lifikowany, autoryzowany personel.

•  Podczas pracach na instalacji solarnej wyłączyć 
napięcie i zabezpieczyć przed przypadkowym załą-
czeniem.

Pierwsze uruchomienie 
i eksploatacja

•  Pierwsze uruchomienie musi wykonać osoba posia-
dająca odpowiednie kwalalifkacje i uprawnienia           
oraz posiadać ważną autoryzację Firmy Wolf. 

Dla ochrony instalacji przed przegrzaniem nie powin-• 
na być ona wyłączana np: podczas urlopu letniego.

Konserwacja

Uwaga: 
Dla zapewnienia bezusterkowej pracy instalacji 
solarnej zalecamy przeprowadzanie systema-
tycznych zabiegów konserwacyjnych. Zalecamy 
zawarcie stałej umowy serwisowej z odpowied-
nią Firmą.

•  Przy pracach konserwacyjnych przestrzegać 
Instrukcji konserwacji.

•  Kontrolować systematycznie ciśnienie w instalacji na 
manometrze.

•  Usuwać niezwłocznie wszelkie nieszczelności w 
instalacji. 

•  Nie odkładać wykonania drobnych napraw, ponie-
waż usterka może się powiększyć i koszty naprawy 
wzrosną.

•   Co 12 miesięcy należy sprawdzić ciśnienie pracy, 
zabezpieczenie przeciw zamrożeniowe i działanie 
urządzeń zabezpieczających.

Instrukcja obsługi CRK

Usterki

•  Przestrzegać Instrukcji dotyczących poszczególnych 
elementów instalacji solarnej.

•  Do usuwania usterek należy wezwać odpowiednich 
fachowców.

Ubezpieczenie

 Zalecamy ubezpieczenie instalacji solarnej razem z 
ubezpieczeniem budynku od pożaru, burzy, zalania 
itp.

Zwroty zużytych kolektorów
Po zużyciu kolektory można zwrócić do Firmy WOLF 
celem ich utylizacji. Muszą one być dokładnie oznaczone 
np.: „do złomowania“ i dostarczone na koszt użytkownika 
do fi rmy Wolf.
Materiały kolektorów zostaną częściowo odzyskane lub 
prawidłowo zutylizowane.

Opakowanie 
Dla zapewnienia ochrony środowiska opakowanie z 
tworzywa sztucznego (polystyrolu) prosimy przekazać 
do odpowiednich punktów zbiorczych.
Podobnie należy postąpić z płynem z instalacji 
solarnej.
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